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3 Cotles XLPE Cu 2 WG 188V 133K
1 Gable Cu dowudo 2

LISTADO DE EQUIPOS.

CELDA DE MEDIDA EN POSTE 75KVA

CELDA DE REMONTE Y PROTECCION

TRANSFORMADOR DE 630KVA Y SU CELDA DE PROTECCION

TRANSFERENCIA AUTOMATICA GRUPO ELECTROGENO

TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO ANTIGUO

TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO NUEVO EXISTENTE.

RESERVA PARA TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO PROYECTADO PREJARDIN

RESERVA PARA TABLERO PRINCIPAL COLISEO

RESERVA PARA TABLERO PRINCIPAL EDIFICIO PROYECTADO BACHILLERATO

RESERVA PARA TABLERO PRINCIPAL CANCHA
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